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WYJASNIENIE TRESCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy:  ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej w miejscowosci Wrzawy
oraz ul. Paczek Gorzycki w miejscowosci Gorzyce”,

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.01.2018 r. i zapytanie z dnia 12.01.2018 r.
Zamawiajacy udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:
Czy majagc na uwadze przyszla eksploatacje pompowni, ich serwisowanie i obstuge

gwarancyjng Zamawiajacy bedzie wymagal, aby wszystkie tlocznie i pompownie
przydomowe pochodzity od jednego producenta?

Ad.1:

Majac na uwadze powyzsze, oraz fakt, ze zaréwno tlocznie jak i pompownie przydomowe sg
integralng czg¢$cig zaprojektowanego systemu kanalizacji ciSnieniowej, Zamawiajgcy
wymaga, aby pompownie przydomowe i tlocznie pochodzity od jednego producenta.

Pytanie 2:

Czy Zamawiajagcy wymaga aby urzadzenia — tlocznie i pompownie przydomowe (ich
wielko$¢, parametry, technologia) wykonane byty w oparciu o typoszeregi katalogowe takich
urzadzen danego producenta, a nie byly np. prototypami?

Ad. 2:

Tak, Zamawiajgcy wymaga aby tlocznie i pompownie przydomowe byly urzadzeniami
katalogowymi, a nie prototypami.

Pytanie 3:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie materialowe pomp z zeliwa jako materialu
powszechnie stosowanego w systemach kanalizacji sanitarnej? Wykonanie jedynie obudowy
silnika pompy Sciekowe;j ze stali nierdzewnej nie znajduje praktycznego uzasadnienia.

Ad. 3:

Zamawiajacy w Zapytaniu Ofertowym dokladnie opisal réwnowaznosé urzadzen - punkt 4
podpunkty 1-6.

Zamawiajacy dopuscit zastosowanie materiatéw i urzadzen rownowaznych pod warunkiem
spelnienia przez nie wszystkich opisanych w projekcie i specyfikacji parametrow
technicznych, cech uzytkowych i wlasciwosci.
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Pytanie 4:
Czy Zamawiajgcy dopuszceza zastosowanie pomp o parametrach hydraulicznych

speiniajgcych wymagania poprawnej pracy systemu, poparte szczegblowymi obliczeniami,
mieszczgcymi sie w wymaganym przedziale mocy.

Ad. 4:

Zamawiajacy w Zapytaniu Ofertowym dokladnie opisal réwnowazno$é urzadzen - punkt 4
podpunkty 1-6. Zamawiajacy dopuscit zastosowanie materialéw i urzadzen réwnowaznych
pod warunkiem spelnienia przez nie wszystkich opisanych w projekcie i specyfikacji
parametrow technicznych, cech uzytkowych i wlasciwosci.
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