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WYJASNIENIE TRESCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dot.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej w miejscowoéci Wrzawy oraz ul.
Paczek Gorzycki w miejscowosci Gorzyce.

W odpowiedzi na zapytania z dnia 02.02.2018 r., 05.02.2018 r. oraz 06.02.2018 r.
Zamawiajacy udzielnia wyjasnienin tredci zapytania ofertowego.

Pytanie 1:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie w pompowniach domowych urzadzen i technologii
rownowaznych? tj. zgodnie z orzecznictwem wyrokéw Krajowej Izby Odwotawczej przy
Prezesie Zamoéwien Publicznych cyt:

O ,oferta rownowazna to produkt, ktéry nie jest identyczny, tj. tozsamy z produktem
referencyjnym, ale posiada istotne dla zamawiajgcego, zblizonego do produktu
referencyjnego cechy i parametry. Pojecie rownowaznoéci bowiem nie moze oznaczaé
tozsamos¢ produktéw, poniewaz przeczyloby to istocie oferowania produktéw réwnowaznych
o czynitoby mozliwos¢ oferowania produktéw réwnowaznych pozormna i w praktyce
niemozliwg do spelienia. Za§ réwnowazne nie moze oznaczaé, ze inne zaproponowane w
ramach tej rownowazno$ci urzadzenia ma spelniaé wszystkic parametry konkretnego
urzadzenia, okreslonego producenta przyjetego przez projektanta czy Zamawiajacego, gdyz
naruszatby to zasad¢ réwnego traktowania wykonawcéw i uczciwej konkurencji.” Wyrok z
dnia 19-03-2010r. sygn. Akt KIO/UZP/189/10

[ ,,Pojecie rownowaznosci nie moze oznaczaé tozsamosci produktéw, poniewaz przeczytoby
to istocie oferowania produktéw réwnowaznych” Wyrok z dnia 2201-2013r. sygn akt
KI1020/13129/13,

O ,Produkt rownowazny to produkt, ktéry nie jest identyczny, tozsamy z produktem
referencyjnym, ale posiada pewne , istotne dla zamawiajacego , zblizone do produktu
referencyjnego parametry i funkcjonalnosci, gdyz pojecie réwnowaznoéci nie moze oznaczaé
tozsamosci produktéw”. Wyrok z dnia 12 -11-2012 r. sygn.. Akt KIO1283/12,

0 ,,Wyréb rownowazny nie musi by¢ identyczny z opisanym w SIWZ. Powinien natomiast
zapewniaé zakiadane funkcjonalnosci uzytkowe, potwierdzajace w petni przydatnodé wyrobu
do zamierzonego stosowania i poziom ich jakosci i niezawodnosci”. Wyrok z dnia 02-10-
2012r. , sygn akt KIO 2028/12.

Ad. 1:

Zamawiajacy w Zapytaniu Ofertowym dokladnie opisal réwnowaznos¢ urzadzen - punkt 4
podpunkty 1-6. Zamawiajacy dopuscit zastosowanie materiatéw i urzadzen réwnowaznych
pod warunkiem spelnienia przez nie wszystkich opisanych w projekcie i specyfikacji
parametrow technicznych, cech uzytkowych i wtasciwosci.

Pytanie 2: o/’%z/

Nr konta: 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001 Bank Spétdzielczy w Tarnobrzegu Oddziat w Gorzycach
Urzad czynny: poniedziatek - pigtek: 7 % — 15 %



W dokumencie Opis kanalizacji zapisano pkt 3.2.2 ustep k cyt: ,,Do pompowni P134 do P122
oraz P121 do P111 dobrana pompa, (przy H=38m przy Q=0 l/s, H=30m przy Q=1,6 I/s) przy
P2=1,5 KW w wykonaniu jedno i trojfazowym 24 szt.”

Firma ................bgdaca ponad 30 lat na rynku jako producent pomp i pompowni, stwierdza,
iz nie ma rynku pomp wirowych z 1 wirnikiem, ktére by przy silniku 1,5kW (moc nominalna)
mogly osiggac zalozone parametry.

W  zwigzkua z powyiszym czy zamawiajacy dopuszcza zastosowanie pomp
z rozdrabniaczem z silnikiem o wigkszej mocy nominalnej i/lub pomp, ktére posiadajg
pkt pracy 38m przy wydajnosei 1,1 I/s.?

Ad. 2:

Zamawiajgcy w Zapytaniu Ofertowym dokladnie opisal réwnowaznosé urzadzen - punkt 4
podpunkty 1-6. Zamawiajacy dopuscil zastosowanie materiatéw i urzadzen réwnowaznych
pod warunkiem spelnienia przez nie wszystkich opisanych w projekcie i specyfikacji
parametrow technicznych, cech uzytkowych i wlasciwosci.

Zaprojektowane pompy, o ktérych mowa w pytaniu sa dostepne na rynku.

Pytanie 3:

W dokumencie Opis kanalizacji zapisano w ostniej czesci pkt 6 zapisano cyt. ,,Dla przecigtnej
ilosci Sciekoéw z budynku jednorodzinnego wynoszacej 1,20 m3/d....”

Doswiadczenia z zakresu zuzycia wody przez gospodarstwa domowy pozwalaja na
stwierdzenie, iz na 1 osobg przypada 80-1001 wody / dobe, co dla 3-4 osobowej rodziny
srednie dobowe zuzycie wody bedzie wynosito 250-350 1 wody.

W przyjecie 4-5 krotnie wigkszego doptywu $ciekéw moze powodowaé, iz kwesti¢ czasu
zalegania S$ciekéw w ogdle nie zostalo zbadane. Brak wystarczajace] ilosci Sciekéw
wprowadzanych do kanalizacji bedzie powodowalo, iz czas zaleagania $ciekéw bedzie
wigkszy niz 8h, czego skutkiem bedzie zagniwanie Sciekéw oraz wydzielanie si¢ odoru z
kanzalicji. Wynikiem zbyt dlugie czasu zalegania bedzie wysokie stezenie czynnikow
korodujacych elementy kanalizacji.

Brak odpowiedniej ilosci $ciekéw do zbyt duzych $rednic sieci ttocznej nie da si¢ w zaden
sposob skompentowaé jak tylko zastosowanie stacji do przeplukiwania na odpowiednich
odcinach sieci. Wymuszanie przeplywéw przez pompownie domowe nie bedzie
rozwigzaniem, gdyz pompownie nie tworzg $ciekéw, ani tez nie zmniejszaja Srednic rur
tlocznych, gdyz te czynniki majg znaczacy wptyw na czas zalegania Sciekéw w sieci ttoczne;.
Czy na etapie projektowania zostaly przeprowadzania analizacji rotacji Sciekéw w
pompowniach domowych, sieciowych oraz na poszczegolnych odcinkach sieci
ci$nieniowej?

Ad. 3:
Zaprojektowana sie¢ kanalizacji ci$nieniowej wraz z komputerowym ukladem zarzadzania
zostala tak dobrana, aby zapewnié¢ predkos¢ samooczyszcezania i unikng¢ procesu zagniwania

sciekow.
Pytanie 4:
W dokumencie Specyfikacje techniczne w rozdiale Przepompownie Sciekéw pkt 2.1 na

stronie 21 za tabelg, okreslono cyt ,, Wyposazenie podstawowe pompowni przydomowych:” w
ktérych to ewidentnie zostaty opisanie standardy pompowni sieciowych, i nijak majg si¢ do

zapisow z tab .1 w pk 2.1, oraz sg techniczne nie do spelnienia



W zwigzku z powyzszym czy zamawiajacy wymaga spelnienia zapiséw z tabeli 1 oraz
cytowanej czg$ci czy tez tylko z tabeli 1.2

Ad. 4:
Zamawiajagcy wymaga spelnienia wymagan zawartych w tabeli 1 — w dokumencie

Specyfikacje techniczne.

Pytanie 5:

Czy majac na uwadze przyszla eksploatacje pompowni, ich serwisowanie i obstuge
gwarancyjng Zamawiajacy

bgdzie wymagal, aby wszystkie tlocznie i pompownie przydomowe pochodzity od jednego
producenta?

Ad. 5:

Majgc na uwadze powyzsze, oraz fakt, ze zaréwno tlocznie jak i pompownie przydomowe g
integralng cze$cig zaprojektowanego systemu kanalizacji cisnieniowej, Zamawiajacy
wymaga, aby pompownie przydomowe i ttocznie pochodzity od jednego producenta.

Pytanie 6:

Czy Zamawiajagcy wymaga aby urzadzenia — tlocznie i pompownie przydomowe (ich
wielkos¢, parametry, technologia) wykonane byly w oparciu o typoszeregi katalogowe takich
urzgdzen danego producenta, a nie byty np. prototypami?

Ad. 6:
Tak, Zamawiajgcy wymaga aby tlocznie i pompownie przydomowe byly urzgdzeniami
katalogowymi, a nie prototypami.

Pytanie 7:
Zadanie podzielone jest na dwa etapy, prosze o potwierdzenie, czy I etap z terminem
realizacji do 31.08.2018 dotyczy:

1. Montaz 117 sztuk pompowni przydomowych

2. Montaz dwdch ttoczni T2 1 T3

3. Zagospodarowanie terenu ttoczni tj. wjazd, kostka itp.

4. Budowa kanalizacji tlocznej i grawitacyjnej.

Czego dotyczy II etap z terminem realizacji do 30.08.2019 r.?

Ad.7:
Zamawiajgcy informuje, Ze realizacja przedmiotu zaméwienia zostata podzielona zgodnie z
zapisami rozdziatu IIT ust. 2 lit. a i b zapytani ofertowego.
Ponadto Zamawiajacy informuje, ze poza zakresem wskazanym w projekcie budowlanym:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej w miejscowosci Wrzawy oraz ul. Paczek
Gorzycki w miejscowosci Gorzyce, do kalkulacji oferty nalezu uwzglednié projekty:
1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej w miejscowosci wrzawy oraz ul.
Paczek Gorzycki w miegjscowosci Gorzyce, gm. Gorzyce, pow. Tarnobrzeski, dz. nr
2629 w m. Wrzawy oraz
2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej w miejscowosci Wrzawy oraz ul.
Paczek Gorzycki w miejscowosci Gorzyce, gm. Gorzyce, pow. Tarnobrzeski, dz. Nr
2913/10, 2913/11 w m. Wrzawy.




